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Lwowek Slaski, 02 lipca 2020 roku
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
59_600 Lwéwek Slaski ul. Partyzantéw 6
Sekcja Higieny Komunalnej
oryginal/kopia
OCENA JAKOSCI WODY
na podstawie danych zawartych w protokole nr 40/HK/2020
oraz sprawozdania z badan nr 37 1/BW-MW/2020
Badania wykonano w: Laboratorium Badania Wody i Gleby w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Goérze, ul. Wolnodci 139,
58-500 Jelenia Goéra
Data i godziny poboru prébki: 27.05.2020 roku, godz. gAs
Data wykonania badan: 27.05.2020 roku — 30.05.20 roku
Prébka wody nr 620/CHW/MW pobrana do badania mikrobiologicznego
i fizykochemicznego z wodociggu sieciowego W Gryfowie Slaskim, punkt
poboru: SUW, Gryfow Slaski, ul. Jeleniogérska 1, woda podawana do sieci,
kran

Orzeczenie:

Pod wzgledem mikrobiologicznym, w zakresie parametrow z grupy A
(monitoring kontrolny) - woda odpowiada wymaganiom ustalonym dla wody
przeznaczone]j do spozycia przez ludzi

Pod wzgledem fizykochemicznym, w zakresie parametréw z grupy A
(monitoring kontrolny) - woda odpowiada wymaganiom ustalonym dla wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz.
2294)
Podpis Podpis
Kierownika Sekcji Higieny Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Komunalnej Sanitarnego
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PCA Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
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AN SPRAWOZDANIE Z BADAN 371/ BW-MW / 2020/A
WODY
Nazwa i adres klienta : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Lwowku Slaskim .
ul. Partyzantéw 6 , 59-600 Lwéwek Slaski

Prébke/ki do badan przyjeto”:  Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym
40/HK/2020 z dnia 27.05.2020 r. Zgodnie z rocznym
harmonogramem pobierania probek wody na 2020 rok.

Miejsce pobrania prébek/ki :  SUW Gryfow Slaski , ul. Jeleniogdrska 1,
woda podawana do sieci , kran

Probke/ki pobral: uprawniony pracownik PSSE w Lwoéwku Slaskim: Monika Szczerbaniewicz
Metoda pobierania prébki/ek”: PN-EN ISO 19458:2007

Prébke/ki do badan pobrano™:  27.05.20r.

Data przyjecia prébek/ki : 27:05.20 1.

Data wykonania badan: 27.05.20r.-30.05.20 1.

Opis i identyfikacja probek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorcg:  40/1/Mw

- oznakowanie przez Oddziat Laboratoryjny: 620 /MW

- stan prébek/ki: bez zastrzezen, temperatura przyjgcia probek 3,6°C

Zatwierdzit:

Otrzymuja : Gadzialy ﬂ inego
1. klient — 1 egz. -

2. ala—1 egz. STz Uizl ac ,

biopt!

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych prébek/ki.

Oddzial Laboratoryjny nie uczestniczy! w pobieraniu i transporcie prébek/ki.

Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonywanych metodami objetymi zakresem

akredytacji AB 682.

6. Oddzial Laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje dostarczone przez klienta.
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** niepotrzebne skresli¢
# informacje dostarczone przez klienta stronalz?2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. | Badanie mikrobiologiczne. Jednostka NDWV Wynik

Metoda wg ktérej wykonano badanie miary/obj.

1 | Ogélna liczba mikroorganizméw w (22+2)°C po 72h jtk/ml bez nie wykryto
(PN-EN ISO 6222:2004) nieprawidtowych

zmian

2 | Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1: 2014 - 12 +A1:2017-04 )

3 | Liczba Escherichia coli jtk /100 ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1: 2014 - 12 +A1:2017-04)

1) NDW -Najwyzsza dopuszczalna wartoéé parametru w probee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.( Dz.U. z 2017r. poz. 2294)
jtk-jednostka tworzaca kolonie

LABORATORIUM BADAN
MIKROBIOLOGICZNYCH
Autoryzowal:
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
58-500 Jelenia Gora ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Gora ul. Wolnosci 139

telefon: 75 6435582 (83) fax: 75 6435574

Jelenia Gora, dnia 01.06.2020 .

POR, BT 03h 5820 oryginat /-kopia*=

e [L0G. /0 SPRAWOZDANIE Z BADAN 371/ BW-CHW / 2020/N
. LD . WOoDY

Nazwa i dane klienta : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Lwéwku Slaskim ’
ul. Partyzantéw 6, 59-600 Lwéwek Slaski

Prébke/ki do badan przyjeto™:  Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym
40/HK/2020 z dnia 27.05.2020 r. Zgodnie z rocznym
harmonogramem pobierania probek wody na 2020 rok.

Miejsce pobrania prébek/ki/ :  SUW Gryfow Slaski, ul. Jeleniogérska 1,
woda podawana do sieci (kran)

Prébke/ki pobral: pracownik PSSE w Lwéwku Slaskim: Monika Szczerbaniewicz
Metoda pobrania prébki/ek #: PN-EN ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 5667-3:2013
Probke/ki do badan pobrano®:  27.05.20r.

Data przyjecia prébek/ki : 27.05.20 r.

Data wykonania badan: 27.05.20r. - 28.05.20 1.

Opis i identyfikacja prébek/Ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorcg:  40/1/0

- oznakowanie przez Oddziat Laboratoryjny: ~ 620/CHW

- stan probek/ki: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek 3,6 °C

Zatwierdzit:

Otrzymujg : . //

1. klient — 1egz.
2.a/a—1egz.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Wyniki odnosz si¢ wylacznie do otrzymanych prébek probek/ki.

Qddzial Laboratoryjny nie uczestniczyt w pobieraniu i transporeie prébek/ki.

Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Gddzial laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje dostarczone przez klienta.

#- informacje dostarczone przez klienta
** niepotrzebne skresli¢ strona 1 z2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. | Badanie organoleptyczne. NDW Wynik
Metoda wg ktérej wykonano badanie
1 |Zapach (PB-004 wydanie 2 z dnia 25.05.2018) A“”ﬂﬁﬁﬁgﬁgﬂ;f”““ z0

1) NDW -Najwyzsza dopuszczalna warto$é parametru w prébee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.( Dz.U. z 2017r. poz.2294)

LABORATORIUM BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH
Autoryzowal:
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze

Poisxie Centaum

AtREOTTAG! 58-500 Jelenia Gora ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
% 58-500 Jelenia Géra ul. Wolnosci 139

BADANIA

telefon: 75 6435582 (83) fax: 75 6435574

AB 682 PO, STACSA SAN-EPID
v, W wawkuﬁSL OZ . |
N on [Pt Jelenia Géra, dnia 01.06.2020 r.
S \Wplynglo 0N S o1 20
Mﬂ' Py
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KON SPRAWOZDANIE Z BADAN 371/ BW-CHW / 2020/A
WODY
Nazwa i dane klienta : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Lwéwku Slaskim
ul. Partyzantéw 6, 59-600 Lwéwek Slaski

Probke/ki do badan przyjeto”:  Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym
40/HK/2020 z dnia 27.05.2020 r. Zgodnie zrocznym
harmonogramem pobierania prébek wody na 2020 rok.

Miejsce pobrania prébek/ki/ : SUW Gryfow Slaski, ul. Jeleniogérska 1,
woda podawana do sieci (kran)

Probke/ki pobral: pracownik PSSE w Lwoéwku Slaskim: Monika Szczerbaniewicz
Metoda pobrania prébki/ek #: PN-EN ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 5667-3:2013
Probke/ki do badan pobrano*:  27.05.20r.

Data przyjecia prébek/ki : 27.05.20r.

Data wykonania badan: 27.05.20 1. - 28.05.20 1.

Opis i identyfikacja préobek/ki :

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce:  40/1/Chw

- oznakowanie przez Oddzial Laboratoryjny:  620/CHW

- stan probek/ki: bez zastrzezen, temperatura przyjecia proébek 3,6 °C

Zatwierdzit:

Otrzymujg : ‘ /»/

1. klient — 1 egz.
2.a/a—1 egz.

¢

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymanych prébek prébek/ki.

Oddzial Laboratoryjny nie uczestniczyl w pobieraniu i transporcie prébek/ki.

Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonywanych metodami objetymi zakresem

akredytacji AB 682.

Oddzial laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje dostarczone przez klienta.
#- informacje dostarczone przez klienta
** niepotrzebne skresli¢ strona 1z 2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
Badanie fizyczne. Jednostka | GO NDW » Wynik
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary
Metnosé (PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ) NTU 0,10 ﬁﬁ,ﬁf&:ﬁ <0,10
mcpmvy;;sm
wartosci do 1,0
Barwa (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 ) mg/] Pt 5 oty <5
_nieprawidlowych zmian
pH (PN-EN ISO 10523:2012) 4 6,5-9,5 6,7+0,12
(temp. pomiaru 16,0 °C)
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa ¥ uS/em 5 2500 402+ 162
(PN EN-ISO 27888:1999) (temp. pomiaru 16,1 °C)

NDW -Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ parametru w prébee wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.( Dz.U. z 2017r. poz.2294)
Niepewnosé rozszerzona obliczona dla wspélczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci ok.95%. Podana warto$é nie uwzglednia niepewnosci
zwigzanej z pobraniem prébki

Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury do temperatury 25°C

GO — granica oznaczalnosci

LABORATORIUM BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH
Autoryzowal:
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