POWIATOWA STACJA
SAN ITARNO-EPIDE_MIOLOGICZNA

w LWOWKU SLASKIM
ul. Partyzantow 6, tel.ffax 75782 2849 |
@59-—600 Lwéwek Slaski g . |
0003108289 r - - o
' strona 1/1

Lwowek Slaski, 30 pazdziernika 2023 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
59-600 Lwowek Slaski ul. Partyzantow 6
Sekcja Higieny Komunalnej
oryginat/kopia
OCENA JAKOSCI WODY

na podstawie danych zawartych w protokole nr 93/HK/2023
oraz sprawozdan z badan nr:
945/BW-MW/2023/A oraz 945/BW-CHW/2023/A
Badania wykonano w: Iaboratorium Badania Wody i Gleby w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Gorze, ul. Wolnosci 139,
58-500 Jelenia Gora
Data i godziny poboru probki: 18.10.2023 roku, godz. 10%
Data wykonania badan: 18.10.2023 roku —21.10.2023 roku
Prébka wody nr 1632/MW pobrana do badahi mikrobiologicznych
z wodociggu sieciowego W Gryfowie $laskim, punkt poboru: Gryfow Slaski,
ul. Akacjowa, dziatka nr 178/3, studnia techniczna, kran
Probka wody nr 1632/CHW/O pobrana do badah fizykochemicznych
z wodociagu sieciowego W Gryfowie Slaskim, punkt poboru: Gryfow Slaski,
ul. Akacjowa, dziatka nr 178/3, studnia techniczna, kran

Orzeczenie

Pod wzgledem mikrobiologicznym, W zakresie parametrOw grupy A, woda
odpowiada wymaganiom ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi

Pod wzgledem fizykochemicznym, W zakresie parametrow grupy A, woda
odpowiada wymaganiom ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz.

2294)
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SPRAWOZDANIE Z BADAN 945/ BW-MW / 2023/A
WODY

Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lwowku Slgskim )
ul. Partyzantéw 6, 59-600 Lwéwek Slgski

Prébke/ki do badan przyjeto™:  Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym
93/HK/2023 z dnia 18.10.2023 1.
Zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania prébek wody
na 2023 rok.

Miejsce pobrania prébek/ki/*:  Gryfow Slaski ul. Akacjowa dz. 178/3, studnia techniczna

Prébke/ki pobral: pracownik PSSE w Lwéwku Slaskim
Metoda pobierania prébki/ek*: PN-EN ISO 19458:2007

Prébke/ki do badan pebrano”: 18.10.23 1.

Data przyjecia prébek/ki : 18.10.23 1.

Data wykonania badan: 18.10.23r.—21.10.23 1.

Opis i identyfikacja prébek/ki:

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce:  93/1/Mw

- oznakowanie przez Oddziat Laboratoryjny: 1632/MW

- stan probek/ki: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 1,8°C

Zatwierdzit:

Otrzymuja : i

1. klient — 1 egz. ) L | //
2.a/a—1 egz. ¥

/

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanych prébek/ki.

Oddzial Laboratoryjny nie uczestniczy! w pobieraniu i transporcie prébek/ki.

Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z badai zawiera wyniki badan wykonywanych metodami objetymi zakresem akredytacji
AB 682.

Oddzial Laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje dostarczone przez klienta.

Wszystkie informacje, kt6re nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu, wymagane przez normy przedmiotowe,
sg dostgpne w laboratorium.

** niepotrzebne skregli¢

# informacje dostarczone przez klienta
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WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. | Badanie mikrobiologiczne. Jednostka Wartos¢ Wynik
Metoda wg ktérej wykonano badanie | miary/obj. parametryczna

1. | Ogélna liczba mikroorganizméw w (22+2)°C po 72h jtk/ml | »  bez Nie wykryto
(PN-EN ISO 6222:2004) % | nieprawidiowych

zmian

2. | Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml | «x. 0 0
(PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)

3. | Liczba Escherichia coli jtk /100 ml 0 0
(PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 + A1:2017-04)

1) Warto§¢ parametryczna - Najwyzsza dopuszczalna warto¢ parametru w prébce wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
jtk-jednostka tworzaca kolonie

LABORATORIUM BADAN
MIKROBIOLOGICZNYCH
Autoryzowal:

STARGZY/ASYBTENT

oI~
; J{.’ e AmDOrsKa

KONIEC

Sprawozdanie z badan 945/BW-MW / 2023/A . strona2 z 2




e e

PCEA

o Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Gérze
AKREDTECA! 58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
L EVAL ‘ Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Géra ul. Wolnosci 139

AB 682 0% M telefon: 75 6435582 (83) ; 75 6435574

'\’L\\L 32
0 4 . Jelenia Gora, dnia 19.10.2023 r.
| «‘i

I % A oryginat / kepia*™*

SPRAWOZDANIE Z BADAN 945/ BW — CHW / 2023 | A
WODY

Nazwa i dane klienta : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Lwéwku Slaskim ]
ul. Partyzantéw 6, 59-600 Lwoéwek Slgski

Probke/ki do badan przyjeto®: Zgodnie ze zleceniem wawnf;tfznym 93/HK/2023 z dnia 18.10.2023 r.
Zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania prébek wody na 2023 r.

Miejsce pobrania prébek/ki/ Gryfow Slaski, ul. Akacjowa, dz. 178/3, (studnia techniczna)

Prébke/ki pobral®: pracownik PSSE w Lwowku Slaskim

Metoda pobrania préobki/ek®: PN-EN ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 5667-3:2018-08

Probke/ki do badan pobrano®: 18.10.23 1.

Data przyjecia probek/ki : 18.10.23 1. ]

Data wykonania badan: 18.10.23 r. - 19.10.23 r. w

Opis i identyfikacja prébek/ki :

Y B R

&

- woda do spozycia

- oznakowanie przez probkobiorce: 93/1/Chw, 93/1/0

- oznakowanie przez Oddziat Laboratoryjny: 1632/CHW/O

- stan prébek/ki: bez zastrzezen, temperatura przyjecia probek: 1,8 °C

Zatwierdzil:

Otrzymuja : Guo
1. klient — 1egz o P
2.ala—1egz ' &
i
Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calo$ci.
Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanych prébek/ki.
Oddzial Laboratoryjny nie uczestniczyl w pobieraniu i transporcie probek/ki.
Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badaii wykonywanych metodami objetymi zakresem
akredytacji AB 682 oraz badan nieakredytowanych spelniajgcych wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone ,,*”
Oddzial laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje dostarczone przez klienta.
Wszystkie informacje, ktére nie zostaly ujete w niniejszym sprawozdaniu, wymagane przez normy przedmiotowe,
sg dostepne w laboratorium.

#- informacje dostarczone przez klienta
** niepotrzebne skresli¢ ’ _ stronalz2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp. | Badanie fizyczne i organoleptyczne. Jednostka | GO Wartosé Wynik /
Metoda wg ktérej wykonano badanie miary parametryczna » | Informacja o wyniku
1 | Metnosé (PN-EN IS0 7027-1:2016-09 ) NTU 0,10 i’;i”i“&ﬁ”"?g <0,10*
Zalcmc:ﬁ\m;ﬁt)s“:s:?s;:a;n 10 (0,10 + 0,03) 2)
2 |Barwa (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06) | mglPt | 5 il g <5+
A nieprawidlowych zmian 2)
. (5+5)
3 | Zapach (PN-EN 1622:2006, zatacznik C) 8 - | e A Akceptowalny
b} R nicprawidlowych zmian

Akceplowalny przez

4 | Smak (PN-EN 1622:2006, zatacznik C) 3 - - G i Akceptowalny

nieprawidlowych zmian

5 |pH (PN-EN 1SO 10523:2012) ; 3 6,5-9,5 74022
(temp. pomiaru 12,6 °C)
6 |Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa uS/cm 5 2500 425+21 29

(temp. pomiaru 13,3 °C)

(PN EN 27888:1999)

1) Warto$¢ parametryczna -najwyzsza dopuszczalna warto$é parametru w probce wody wg Rozporzadzenia. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.,
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz U. z 2017r. poz.2294)

2) Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspolezynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci 0k.95%. Podana warto$é nie uwzglednia niepewnosci
zwigzanej z pobraniem probki. W przypadku wynikéw ponizej dolnego i /lub gomego zakresu metody akredytowanej niepewno$é rozszerzona stanowi
niepewno$¢ oszacowana dla dolnego i /lub gémego zakresu metody.

3) Podany wynik zostal skorygowany za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury do temperatury 25°C.

S - badania nieakredytowane spefniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

GO — granica oznaczalno$ci
#- podana warto$¢ jest spoza zakresu akredytacji i stanowi jedynie informacje o wyniku.

LABORATORIUM BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH -
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