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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiol
59-600 Lwowek Slaski ul. Partyzantéw 6
Sekcja Higieny Komunalnej
oryginal/kopia
OCENA JAKOSCI WODY

na podstawie danych zawartych w protokole nr 74/HK/2023
oraz sprawozdan z badan nr:
791/BW-CHW/2023/A
Badania wykonano w: Laboratorium Badania Wody 1 Gleby w Powiatowe;j
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Gorze, ul. Wolnosci 139,
58-500 Jelenia Gora
Data i godziny poboru prébki: 22.08.2023 roku, godz. 10!
Data wykonania badan: 22.08.2023 roku
Probka wody nr 1351/M pobrana do badania chemicznego z wodociagu
sieciowego w Gryfowie Slaskim, punkt poboru: SUW Gryféw Slaski,
ul. Jeleniogorska 6, woda podawana do sieci, kran

Orzeczenie
Pod wzgledem chemicznym, w zakresie badanego parametru, woda

odpowiada wymaganiom ustalonym dla wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie

jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz.
2294)
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Nazwa i dane klienta :

Prébke/ki do badan przyjeto”:

Miejsce pobrania prébek/ki/*

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Goérze
58-500 Jelenia Géra ul. Kasprowicza 17
Oddziat Laboratoryjny
58-500 Jelenia Gora ul. Wolnosci 139
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SPRAWOZDANIE Z BADAN 791/ BW - CHW /2023 /A
WODY

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lwowku Slgskim
ul. Partyzantéw 6, 59-600 Lwowek Slaski

Zgodnie ze zleceniem wewnetrznym  74/HK/2023 z dnia 22.08.2023 r.
Zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania probek wody na 2023 r.

SUW Gryféw Slaski, ul. Jeleniogérska 6
(woda podawana do sieci-kran)

Probke/ki pobral: pracownik PSSE w Lwéwku Slaskim

Metoda pobrania prébki/ek®: PN-EN ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 5667-3:2018-08
Prébke/ki do badan pobrano®: 22.08.23 1.

Data przyjecia prébek/ki 22.08.23 r.

Data wykonania badan: 25.08:23 1.

Opis i identyfikacja prébek/ki :

W

- woda do spozycia

- oznakowanie przez prébkobiorce: 74/1Mn

- oznakowanie przez Oddzial Laboratoryjny: 1351/M

- stan prébek/ki: bez zastrzezen, temperatura przyjecia prébek: 3,5 °C

Zatwierdzil:

Otrzymuja :
. klient — 1 egz. -
2. ala—1 egz.

Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calogci.
Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do otrzymanych prébek/ki.

Oddzial Laboratoryjny nie uczestniczyl w pobieraniu i transporcie prébek/ki.

Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonywanych metodami objetymi zakresem

akredytacji AB 682. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone ,,*”

Oddzial laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialnoéei za informacje dostarczone przez klienta.
#- informacje dostarczone przez klienta

*% niepotrzebne skresli¢ stronalz2



WYNIKI BADAN

LABORATORIUM ANALIZ INSTRUMENTALNYCH

Lp. |Badanie chemiczne. Jednostka | GO Warto$é Wynik
Metoda wg ktorej wykonano badanie miary parametryczna
1 Mangan (PN-EN ISO 15586:2005) : pell 3,0 50 <3,0%
4y (390 + 094) 2
Ay Thep ¢

1) Wartos¢ parametryczna -najwyzsza dopuszczalna wartos¢ parametru w prébee wody wg Rozporzadzenia. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r,
W sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi { Dz.U. z 2017r, poz.2294) “**

2) Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspélezynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnodei 0k.95%. Podana wartodé nie uwzglgdnia niepewnosci
zwigzanej z pobraniem probki. W przypadlu wynikow ponizej dolnego i /lub gbrnego zakresu metody akredytowanej niepewnosé rozszerzong stanowi
niepewnos¢ oszacowana dla dolnego i /lub gornego zakresu metody.

GO — granica oznaczalnosci
*- podana wartos¢ jest spoza zakresu akredytacii i stanowi jedynie informacjg o wyniku.
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